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Documents de référence 

• Délibération n° 10277/DENV/SE du 30 avril 2009 fixant les règles générales et les 

prescriptions techniques applicables aux installations soumises à déclaration dans la 

rubrique 2753 : « Ouvrages de traitement et d’épuration des eaux résiduaires domestiques 

ou assimilées ». 
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1 - Données de la station 
 

Exploitant de l’installation : SEM AGGLO 

Contact : N. FAAEVA 

 

Prestataire pour l’entretien :  SOCOMETRA ENGIE 

Contact : Mayalen ETCHEVERRY 

Tel. 26 65 95 

 

Cette station est de type biodisque.  

 

Constructeur :   PMT 

Capacité nominale :   252 équivalents habitants 

Charge hydraulique maxi : 37.8 m3 / jour 

Année de mise en service : 2020 

 

La station d’épuration est composée des ouvrages suivants : 

 

• Un poste de relevage 

• un décanteur primaire 

• une unité de biodisque 

• un décanteur lamellaire équipé d’une pompe à boue 
 

2 - Mesures physico-chimiques 
 

Le prélèvement a été effectué avec la pose d’un préleveur automatique réfrigéré en sortie de 

station le 07/10/2021, un échantillon moyen a ensuite été réalisé le 08/10/2021. 

 

 

Paramètres analysés Valeurs Limites 

pH 7.4 6 à 8.5 

Demande biochimique en O² 13 25 

Matières en suspension 6.08 35 

Demande chimique en O² 82 125 
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3 - Mesures de débit 
Les mesures ont été effectuées avec une sonde piézométrique installée dans le poste de 

relevage les 16-17/11/21 ; 

Le volume journalier mesuré est de 18,25m3 soit environ 122EH. 

 

 

 

4 - Conclusion 
 

Les résultats sont conformes à la réglementation.  
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SOCOMETRA ENGIE 

3, rue Auer, Ducos, BP483 

98845 Nouméa CEDEX, Nouvelle Calédonie 

T +687 26 65 65 - F +687 26 65 50 

Cofelysocometra.nc 


