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RESUME 

 

Station Ducos centre 1&2 type biodisques 900 EH 

Charge polluante entrante  
 
DBO5  
DCO  
MES  

 

0.8 kg/j 
7.8 kg/j 
3.3 kg/j 

Charge polluante sortante 
 
DBO5  
DCO  
MES  

 
0.3 kg/j 
2.0 kg/j 
 0.5 kg/j 

Charge hydraulique 17% 

Analyses  Conforme 

Conclusion : Bon fonctionnement général 

 
  



   

 

I. PRESENTATION DE LA STATION 

a) LOCALISATION 

 

 
 

b) CARACTERISTIQUES THEORIQUES 
 

Les eaux usées transitant dans la station sont uniquement des eaux vannes et des 
eaux ménagères, le réseau de la station d’épuration est donc un réseau séparatif. 
 

DONNEES NOMINALES 

Nombre d’EH  900 Eh 

Volume journalier théorique (150L/EH/j) 135 m³/j 

DBO5 journalière (60 g/EH/j) 54kg/j 

DCO journalière (120g/Eh/j) 108 kg/j 

MES journalier (90 g/Eh/j) 81 kg/j 

 
L’autorisation d’exploitation a fait l’objet de l’arrêté n°724-2007 PS du 18 juin 2007.. 
 

c) FILIERE DE TRAITEMENT ET EQUIPEMENTS 
 

La station d’épuration est un système d’assainissement collectif de type biodisques. 

 



   

 

II. RESULTATS DU BILAN 

La campagne de mesure a été réalisée par temps sec (voir ANNEXE 2).  
 

a) MESURE DE DEBIT 

 

Une sonde pression a été placée dans le poste de relevage du 19 au 20 octobre 2020. 
La courbe de la mesure est en annexe 3.  
 

Résultats de la mesure de débit 

Débit moyen  0.9 m3/h 

Volume journalier  23 m3/j 

Equivalents habitants (150 l/EH/j) 153 EH 

Nombre de pompages 422 

Hauteur de marnage 7 cm 

 
La station reçoit un volume journalier de 23 m³ ce qui correspond à 17 % de la capacité 
réelle nominale. 
 

b) ANALYSES 

 

Les prélèvements ont été effectués du 19 au 20 octobre 2020. Un préleveur réfrigéré 
a été installé en entrée et en sortie de station afin de réaliser un échantillon moyen sur 
24h. 
 
Les résultats de cette campagne sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le rapport 
d’analyses est joint en annexe 4. 
 

Analyses Unités Entrée Sortie 
Charge 
entrante 

Normes 
de 

rejet* 

Conformité 
Step** 

Rendement 

DBO5  mg/L 38 15 0.8 kg/j 25 C 61 % 

DCO  mg/L 340 91  7.8 kg/j 125 C 73 % 

MES  mg/L 146 20   3.3 kg/j 35 C 86 % 

*** pH in situ  - 6.5 6.5 - 
Entre 
6.5 et 

8,5 
C NA 

*Selon l’arrêté d’exploiter n° 724-2007/PS du 18 juin 2007, cf. annexe 1 
**C = conforme  NC = non conforme  NA = non applicable 
*** pH in situ mesuré à l’aide d’un pH mètre portatif. 

 

Cette station présente de bons rendements épuratoires compris entre 61% et 86%.  
 
L’ensemble des concentrations mesurées de l’effluent en sortie sont conformes à 
réglementation applicable. 
 
 



   

 

III. EVOLUTION DES BILANS 24H 

 

 
 
Les résultats obtenus ces deux dernières années sont largement en dessous des 
seuils réglementaires.  

IV. CONCLUSIONS 

L’ensemble des paramètres mesurés en sortie sont conformes à la réglementation. 
 
Le rapport DCO/DBO5 permet de qualifier la biodégradabilité d’un effluent :  

• DCO/DBO5 < 2 : effluent facilement biodégradable 

• 2 < DCO/DBO5 < 4 : effluent moyennement biodégradable 

• DCO/DBO5 > 5 :  effluent difficilement biodégradable  
 
On note pour l’analyse réalisée en entrée de station, un rapport DCO/DBO5 de 8 ce 
qui indique que l’effluent est difficilement biodégradable. Cela s’explique par le fait que 
les eaux usées arrivant dans la station sont très chargées en graisses.  
 
Le débit journalier de la station démontre que la station d’épuration fonctionne à 17% 
de sa capacité nominale.  
 
De manière générale, la station présente un bon fonctionnement avec des rendements 
épuratoires compris entre 61% et 86% et respecte les seuils fixés par l’arrêté n°724-
2007/PS du 18 juin 2007 
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ANNEXES 
 
  



   

 

ANNEXE 1 : Arrêté ICPE 
 

 
 



   

 

ANNEXE 2 : Données pluviométriques – Nouméa – Octobre 
2020  
 
Source météo nc  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ANNEXE 3 : Courbes de mesures  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ANNEXE 4 : Rapport d’analyses 
 

 



   

 

 
 

 


