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Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
Les rapports d’analyses sont joints en annexe 1. 
 
Physico-chimique  
 

Analyses Sortie Unité Normes de rejet* Conformité Step** 

DBO5 <2 mg/L 30 Conforme 

DCO 7 mg/L 125 Conforme 

MES <2 mg/L 30 Conforme 

NGL <1 mg/L - - 

NTK <1 mg/L - - 

Nitrites dissous 0.557 mg/L - - 

Nitrates dissous 0.88 mg/L - - 

pH 7.7 Unité pH Entre 6,5 et 8,5 Conforme 

*Selon l’arrêté n°204-2008/PS du 05 février 2008 
 

Bactériologique  
 

Analyses Sortie Unité Normes de rejet Conformité Step** 

Entérocoques 3 UFC/100 ml   

Coliformes 
totaux 

145 UFC/100 ml   

Escherichia coli <10 UFC/100 ml   

 

REMARQUES 

Pas de pollution physico-chimique du creek par la station d’épuration. On observe dans l’analyse 
bactériologique réalisée une faible concentration des bactéries mesurées. Cependant ces concentrations 
bactériologiques ne peuvent être soumises à des valeurs seuils, car absentes dans l’arrêté n°204-2008/PS 
du 05 février 2008.  

AAmmiirraall  CCoouurrbbeett  
  

RReejjeett  CCrreeeekk  LLuucckkyy  
 



 
 
  

INTERPRETATION  
RESULTATS ANALYSES 

Ref doc FO- EXP-001 

Rev 1 

Date 22/10/19 

Rédacteur KM 

Nb page Page 2 sur 2 

CONCLUSION 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

INTERPRETATION  
RESULTATS ANALYSES 

Ref doc FO- EXP-001 

Rev 1 

Date 22/10/19 

Rédacteur KM 

Nb page Page 3 sur 2 

 

ANNEXE 1 : Résultat d’analyses 

 




